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HTML Hyper text markup language jezik za oznacˇevanje nadbese-
dila
LED Light-emitting diode svetlecˇa dioda
GPIO General-purpose input/output splosˇno-namenski vhod/izhod





NVIC Nested Vectored Interrupt
Controller
krmilnik za gnezdene vektor-
ske prekinitve
PSP Interrupt service routine prekinitveno servisni program
PWM Pulse-width modulation pulzno-ˇsirinska modulacija
ROM Read-only memory bralni pomnilnik
RTOS Real-time operating system Realno-cˇasovni operacijski sis-
tem
AWT Abstract Window Toolkit Ogrodje za abstrakcijo oken
GUI Graphical User Interface graficˇni uporabniˇski vmesnik
ADC Analog to Digital Converter analogno-digitalni pretvornik

Povzetek
Naslov: Nadzorni sistem za rastlinjak
Avtor: Kristijan Sˇtuhec
Cilj diplomskega dela je bil razviti nadzorni sistem za rastlinjak, ki avto-
matizira oskrbovanje rastlin. Nadzorni sistem skrbi za optimalen nivo vode,
za optimalno osvetlitev, ki je nastavljiva, ter za ustrezno temperaturo v ra-
stlinjaku. Pri nacˇrtovanju smo poskrbeli, da je sistem modularen - z mini-
malnimi prilagoditvami je primeren tako za manjˇsa korita kot za vecˇje rastli-
njake. Nadzorni sistem je sestavljen iz razvojne plosˇcˇice STM32F4 discovery,
ki je povezana z brezzˇicˇnim modulom ESP8266. Nanj smo namestili strezˇnik,
na katerem so podatki o parametrih nadzornega sistema prikazani v obliki
HTML strani. Podatke smo s strezˇnika prebrali z javanskim programskim
vmesnikom, jih obdelali in v realnem cˇasu prikazali na grafu.




Title: Greenhouse control systems
Author: Kristijan Sˇtuhec
The aim of the diploma thesis was to develop a control system for a green-
house, which would automate the care for the plants. The control system
ensures an optimal water level, optimal and adjustable lighting and ensures
that the temperature in the greenhouse is appropriate. During the design we
made sure that the system is modular - with minimal adjustments it is suit-
able for both a small flowerpot or a larger greenhouse. The control system
consists of the STM32F4 discovery development board, which is connected
to the wireless module ESP8266. On it we installed a server on which the
parameters of the control system are displayed in the form of a HTML page.
The data is then read from it with the Java program interface, processed and
displayed in a graph in real time.





Z avtomatizacijo se danes srecˇujemo bolj ali manj na vseh podrocˇjih zˇivljenja.
Kmetijstvo je kljub velikemu tehnicˇnemu napredku sˇe vedno precej odvisno
od vremena. Zaradi susˇe, pozebe in poplav vsako leto propade veliko pridelka,
kljub temu pa je zasˇcˇita le-tega sorazmerno slabo razvita. Rastline za rast
potrebujejo dovolj soncˇne svetlobe, vodo in hranilne snovi. V diplomski
nalogi smo se osredotocˇili na oskrbo s svetlobo in vodo, saj je ta potrebna
vsak dan, medtem je oskrba s hranilnimi snovmi (gnojenje) manj zahtevna in
jo lahko opravimo na primer enkrat na leto. V nasˇem sistemu se osvetljevanje
izvaja s svetili LED, dolzˇina le-tega pa je odvisna od vrste rastline. Odlocˇili
smo se za osvetljevanje osem ur dnevno, kar je primerno za vecˇino rastlin
(osvetljevanje lahko prilagodimo tudi glede na to, ali je rastlinjak na mestu,
kjer rastline prejemajo tudi dnevno soncˇno svetlobo). Zalivanje rastlin je
zelo pomembno, saj lahko rastlina v zelo kratkem cˇasu celo odmre, cˇe je
v zemlji, v kateri raste, vode prevecˇ ali premalo. Zato je zelo pomembno







Nasˇ nadzorni sistem poganja cenovno ugodna razvojna plosˇcˇica STM32F407
discovery, ki jo je razvilo podjetje STMicroelectronics (Slika 2.1). Glavne
znacˇilnosti STM32F407 so:
• ARM Cortex-M4 procesor s frekvenco 168MHz
• 1MB pomnilnika
• 192 kB predpomnilnika
• 14 cˇasovnikov
• 82 splosˇno namenskih vhodno-izhodnih pinov
• 15 komunikacijskih vmesnikov
STM32F407 se napaja s 5V preko USB-ja [20].
2.1.1 Splosˇnonamenske vhodno-izhodne naprave
Razvojna plosˇcˇica STM32F407 discovery nam omogocˇa kontrolo 82 vhodno-
izhodnih pinov [21] (Slika 2.1). Pine upravljamo s pomocˇjo sˇtirih kontrolnih
registrov, dveh podatkovnih registrov in dveh registrov alternativne funk-
cije. S kontrolnimi registri pinu nastavimo zˇeleno funkcionalnost. Seznam
kontrolnih registrov:
• GPIOx MODER - nastavljanje smeri
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Slika 2.1: Razvojna plosˇcˇica STM32F407 Discovery [21].
• GPIOx OTYPER - nastavljanje vrste izhoda
• GPIOx OSPEEDR - nastavljanje hitrosti
• GPIOx PUPDR - nastavljanje pull up/pull down upora
S podatkovnima registroma lahko nastavimo vrednost pina ali pa vrednost
preberemo. Seznam podatkovnih registrov:
• GPIOx IDR - preberemo vrednost na pinu
• GPIOx ODR - nastavimo vrednost pina
2.1.2 Serijska komunikacija
Za komunikacijo s strezˇnikom uporabljamo USART - univerzalni sinhroni-
asinhroni sprejemnik-oddajnik (angl. Universal synchronous asynchronous
receiver transmitter). Za prenos uporabimo splosˇno namenski vhodno-izhodni
pin, ki mu dolocˇimo alternativno funkcijo, kar nam omogocˇi USART prenos





Slika 2.2: Prenos podatkov USART [22].
• sˇtevilo stop bitov
• sˇtevilo pulzov na sekundo
Pred prenosom je potrebno vklopiti uro na vodilu. Prenos podatkov se
zacˇne s start bitom. Sledi 5 - 9 podatkovnih bitov ter paritetni bit, v kolikor
se odlocˇimo za njega. Prenos se zakljucˇi s stop bitom. Na obeh napravah,
udelezˇenih pri USART prenosu mora biti nastavljeno enako sˇtevilo pulzov
na sekundo (angl. Baud rate). Sestava prenosa USART je prikazana na
Sliki 2.2.
2.1.3 Prekinitveni krmilnik
Procesor mora dogodke zaznavati, da se lahko nanje odzove. Najbolj eno-
stavno je, da v zanki (angl. polling) preverjamo ali se je dogodek zgo-
dil. Perioda preverjanja mora biti dovolj kratka, da je zakasnitev odziva
kar se da majhna, vendar pa tako preverjanje zahteva veliko procesorskega
cˇasa. Za razbremenitev procesorja uporabimo prekinitve. Za prekinitve na
STM32F407 skrbi NVIC (angl. Nested vectored interrupt controller) in sicer
z vektorskimi prekinitvami. Omogocˇa prekinitev na 82 prekinitvenih kanalih.
Na vsakem lahko nastavimo enega od 256 prioritetnih nivojev [21]. Zaradi
tesne integracije procesorja in NVIC (Slika 2.3) je zakasnitev ob prekinitvah
zelo majhna. Ob nastavitvi smo podali prekinitveni vir in prioriteto. Za
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Slika 2.3: STM32F4 NVIC [16].
vsako zˇeleno prekinitev smo napisali PSP (prekinitveno servisni program):
funkcijo, ki v primeru prekinitve izvede zˇeleno akcijo. Prekinitveni vir s
spremembo stanja na signalu NVIC sporocˇi prekinitveno zahtevo. Ta nato
procesorju sporocˇi sˇtevilko prekinitvenega vektorja, procesor pa izvede zˇeleni
PSP. Procesor v tem primeru ne preverja, ali je do prekinitve priˇslo, ampak
samo izvede PSP, ko je do prekinitve zˇe priˇslo.
2.1.4 Cˇasovniki
Cˇasovniki se uporabljajo za izvajanje operacij ob natancˇnih intervalih, mer-
jenje cˇasa in generiranje signala PWM (angl. Pulse-width modulation).
STM32 ima dva napredna, sˇest splosˇnonamenskih in dva osnovna cˇasovnika.
Sˇtetje poteka v 16-bitnem sˇtevnem registru, sˇtejemo lahko navzgor, navzdol
ali v obe smeri. Frekvenca sˇtetja je odvisna od izbire vhodne ure in nastavi-
tve delilnika. Sˇtetje se ponovno zacˇne, ko presˇtejemo do vrednosti zapisane
v ARR registru (angl. auto reload register). Takrat se sprozˇi prekinitev, ki
nam pove, da je vrednost ARR registra dosezˇena, vrednost sˇtevnega registra
se nastavi na 0 in sˇtetje se zacˇne od zacˇetka [8, 21] (Slika 2.4).
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Slika 2.4: Cˇasovni diagram - sˇtetje navzgor [8].
2.1.5 Analogno-digitalni pretvornik
Analogno-digitalni pretvornik se uporablja za merjenje analogne vrednosti
ter njeno pretvorbo v digitalno vrednost. STM32 ima tri 12-bitne ADC
naprave, vsaka ima 16 vhodov [9]. Vse tri naprave so povezane na vodilo
APB2. Rezultat pretvorbe se hrani v levo ali desno poravnanem 16-bitnem
registru. ADC nam omogocˇa enkratno pretvorbo ali stalno pretvorbo [21].
2.2 Razvojno okolje IAR Embedded Work-
bench
V pomocˇ pri razvoju nadzornega sistema nam je bil IAR Embedded Work-
bench, IDE okolje za programiranje mikrokrmilnikov [10]. IAR Embedded
Workbench vkljucˇuje prevajalnik, razhrosˇcˇevalnik, povezovalnik ter omogocˇa
pregled stanja registrov. Programirali smo v programskem jeziku C, IAR
Embedded Workbench pa je skrbel za prenos kode na STM32F4. Ker je
razvojno okolje placˇljivo, smo izbrali poskusno verzijo, omejeno z velikostjo
kode, kar je zadosˇcˇalo za nasˇe potrebe.
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Slika 2.5: Temperaturi senzor Dallas DS18B20 [3].
2.3 Temperaturni senzor Dallas DS18B20
Za merjenje temperature smo uporabili temperaturi senzor Dallas DS18B20
(Slika 2.5), proizvajalca Maxim Integrated [4]. Senzor omogocˇa merjenje
temperature od −55 ◦C do 125 ◦C z natancˇnostjo 0.5 ◦C od −10 ◦C do 85 ◦C.
Komunikacija s senzorjem poteka po 1-wire protokolu preko zgolj enega pina,
kar precej poenostavi njegovo uporabo. Obenem lahko po potrebi na en
pin priklopimo poljubno mnogo senzorjev, zaradi cˇesar je nadzorni sistem
enostavno razsˇiriti in uporabiti za vecˇji rastlinjak. Vsaka 1-wire naprava ima
unikatno 64-bitno kodo, ki jo nastavi proizvajalec in je uporabnik ne more
spremeniti. Komunikacija se zacˇne z dolgim nizkim pulzom (inicializacijski
pulz) [1], ki ga prozˇi glavna naprava - s tem se resetirajo vse podrejene
naprave. Podrejena naprava nato javi svojo prisotnost s kratkim nizkim
pulzom (prisotnostni pulz). Nato se lahko zacˇne posˇiljanje podatkov med
napravama. Glavna naprava posˇlje logicˇno 1 z zelo kratkim nizkim pulzom
in logicˇno 0 s kratkim nizkim pulzom. Podrejena naprava posˇlje logicˇno 1
tako da ne naredi nicˇesar ter logicˇno 0 s kratkim nizkim pulzom.
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Slika 2.6: Elektromagnetni ventil [23].
2.4 Elektromagnetni ventil
Za zalivanje rastlin skrbi genericˇni 12V elektromagnetni ventil [23] z mocˇjo
6.5W, ki omogocˇa delovanje med −10 ◦C in 80 ◦C. Ventil je prikazan na
Sliki 2.6. Zaradi varnosti smo izbrali ventil, ki je v stanju brez napeto-
sti zaprt, s tem namrecˇ preprecˇimo, da bi ob morebitnem izpadu elektricˇne
energije voda poplavila. Glavni sestavni deli ventila so bat, vzmet in tu-
ljava. V stanju brez napetosti vzmet potisne bat navzdol in zapre ventil. Ko
ventil prikljucˇimo na napetost, tuljava dvigne bat in ventil se odpre. Ven-
til dopusˇcˇa do 1.2MPa pritiska, kar pomeni da lahko uporabljamo tudi zelo
velik zbiralnik vode, cˇe oskrbujemo vecˇje povrsˇine. Elektromagnetni ventili
se uporabljajo na podrocˇjih, kjer je potrebna kontrola pretoka tekocˇine ali
plina [19].
2.5 Svetila LED
Rastline za rast potrebujejo svetlobo. Najpomembnejˇsi sta rdecˇa (650 nm-
730 nm ) in modra (400 nm-500 nm) svetloba [17]. Razmerje je odvisno od
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Slika 2.7: Svetila LED [18].
rastline in tega ali zˇelimo, da rastlina cveti zgodaj ali pozno. Uporaba samo
rdecˇe svetlobe povzrocˇi, da rastlina zraste viˇse in v nekaterih primerih pre-
cej zakasni s cvetenjem. Uporaba vecˇje kolicˇine modre svetlobe v kombina-
ciji z rdecˇo svetlobo pa povzrocˇi, da so rastline bolj kompaktne in cvetijo
predcˇasno. Tako bi pri rastlini, ki jo uporabljamo samo za pridobitev semen,
uporabljali vecˇjo kolicˇino modre svetlobe. V kolikor bi rastlino uporabljali
za pridelovanje plodov, pa bi uporabili manjˇso kolicˇino modre svetlobe. Za
osvetljevanje rastlin skrbijo 12V LED svetila z modro in rdecˇo svetlobo v
razmerju 3:1 [18]. Odlocˇili smo se za trakove LED (Slika 2.7) saj to precej
olajˇsa osvetljevanje v vecˇjem rastlinjaku - dodatne trakove prikljucˇimo na
obstojecˇe in tako osvetljujemo vecˇjo povrsˇino. Posamezne zˇarnice LED so
postavljene zaporedno, tako, da so v vrsti 3 rdecˇe ter 1 modra. Trakove LED
lahko kadarkoli zamenjamo s trakovi, pri katerih je razmerje med rdecˇo in
modro svetlobo drugacˇno, v kolikor je to potrebno.
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Slika 2.8: ESP8266 [7].
2.6 ESP8266
ESP8266 je kompaktna razvojna plosˇcˇica proizvajalca Espressif Systems, ki
smo jo uporabili za nasˇ strezˇnik [6] (Slika 2.8). Glavne znacˇilnosti ESP8266
so:
• processor Tensilica L106 32-bit RISC
• do 16MB zunanjega pomnilnika
• brezzˇicˇni sprejemnik in oddajnik
• 17 splosˇno namenskih vhodno-izhodnih pinov
Plosˇcˇica deluje v sˇirokem temperaturnem obmocˇju od −40 ◦C do 125 ◦C.
Modul ima na voljo vecˇje sˇtevilo GPIO pinov, podpira USART in 802.11
b/g/n protokole. Napaja se preko USB-ja. RTOS (angl. real time operating
system) in wi-fi sklad porabita okoli 20 odstotkov procesorskega cˇasa, tako
da ga 80 odstotkov ostane za uporabnikov program. Delo si olajˇsamo s
knjizˇnicami za Arduino, ki jih plosˇcˇica podpira.
2.7 Java
Java je visokonivojski objektno usmerjeni programski jezik, ki smo ga upora-
bili za izdelavo programskega vmesnika. Za Javo smo se odlocˇili, ker omogocˇa
preprost dostop in branje podatkov s spletne strani. Pri izdelavi graficˇnega





3.1 Merjenje nivoja vode
Namenski merilec vlazˇnosti je sestavljen iz dveh sond, medsebojno oddaljenih
1 cm, ki se ju zapicˇi v zemljo [14] (Slika 3.2). Senzor nato meri prevodnost
med sondama. Ko je zemlja ustrezno vlazˇna, stecˇe tok med sondama in tako
vemo, da je zemlja ustrezno namocˇena.
Namenski merilec vlazˇnosti pa ima pomanjkljivost: vlazˇnost meri na zelo
majhni povrsˇini. To resˇimo tako, da sondi postavimo dalecˇ narazen, na-
tancˇneje vsako sondo na en konec posode. To pomeni, da bo ustrezen nivo
vode zaznan sˇele, ko bo vsa zemlja v posodi ustrezno vlazˇna. Eno sondo pri-
kljucˇimo na 3V pin na razvojni plosˇcˇici, drugo sondo pa na ADC. V nastavi-
tvah ADC smo izbrali resolucijo 6 bitov. To pomeni, da nam ADC analogno
izmerjeno napetost preslika v digitalno vrednost med 0 in 63. Najprej smo
morali zemljo ustrezno namocˇiti [24] in nato z ADC izmeriti vrednost, ki nam
jo ta vracˇa, da bi lahko v sistemu nastavili mejo, pri kateri mora nadzorni
sistem zemljo zaliti. Zemljo smo dali v posodo z luknjami, jo zalili ter pustili
30 minut, da je odvecˇna voda odtekla. Zemljo smo nato prestavili v nasˇo
posodo in s pomocˇjo ADC izmerili vrednost 50, ki smo jo nato postavili za
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Slika 3.1: Nasˇa resˇitev merjenja nivoja vode.
referencˇno vrednost. Zalivalni sistem nato periodicˇno preverja vrednost na
pinu. Cˇe je zaznana vrednost nad 50, je nivo vode ustrezen, v nasprotnem
primeru je potrebno zalivanje (Slika 3.1).
3.2 Zalivanje
Za zalivanje zemlje smo uporabili 12V elektromagnetni ventil (opisan v Po-
glavju 2.4), ki smo ga povezali s posodo z vodo in posodo z zemljo. Posodo
z vodo smo dvignili 25mm nad posodo z zemljo. S tem smo se izognili po-
trebi po vodni cˇrpalki, saj za pretok poskrbi gravitacija. Cev z luknjami
smo zvili v spiralo, tako da je pokrivala dno posode, kot prikazuje Slika 3.1.
Rele smo povezali s ventilom in razvojno plosˇcˇico (Slika 3.4). Na zacˇetku
smo GPIO pin postavili v nizko napetostno stanje in tako poskrbeli, da je
bil ventil zaprt. Ko je nadzorni sistem javil neustrezen nivo vode, smo GPIO
pin postavili v visoko napetostno stanje. Tako je tok stekel skozi rele in odprl
ventil.
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6 volatile uint16_t a;
7 a = ADC_GetConversionValue(ADC1);
8
9 if(a < 50) {
10 //odpremo ventil
11 ventil = 1;
12 sprintf(buf1, "%d", ventil);
13 GPIO_WriteBit(GPIOD, GPIO_Pin_1, Bit_SET);
14 }
15 else if (a > 50) {
16 //zapremo ventil
17 ventil = 0;
18 sprintf(buf1, "%d", ventil);





Slika 3.3: Elektromagnetni ventil, umesˇcˇen med posodo z zemljo in posodo
z vodo.
3.3 Merjenje temperature zraka
Za merjenje temperature zraka smo uporabili senzor Dallas DS18B20 (opisan
v Poglavju 2.3), ki smo ga prikljucˇili na razvojno plosˇcˇico STM32. Senzor
za komunikacijo uporablja 1-wire protokol (opisan v Poglavju 3.3). Med 5V
in podatkovni pin smo namestili 4700 ohmski upor (Slika 3.5). S tem smo
podatkovni pin dvignili na visoko napetostno stanje, kar je nujno potrebno
za komunikacijo med razvojno plosˇcˇico in senzorjem. Da lahko vzpostavita
medsebojno komunikacijo ga morata razvojna plosˇcˇica in senzor namrecˇ spu-
stiti na nizko napetostno stanje. Za poenostavitev merjenja smo si pomagali
s knjizˇnicami [13], namenjenimi nasˇemu senzorju1. Temperaturo smo merili
enkrat na sekundo, odcˇitano vrednost pa posˇiljali na strezˇnik. Kot pri vseh
1-wire napravah je bila najprej potrebna inicializacija naprave, sˇele nato pa
se je lahko zacˇelo odcˇitavanje temperature.
1Knjizˇnice so dostopne na: https://stm32f4-discovery.net/
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Za osvetljevanje smo uporabili namenska 12V svetila LED mocˇi 15W. Po
nasˇi osnovni nastavitvi so zˇarnice 8 ur svetile, nato pa so se za 16 ur iz-
klopile. Omogocˇili smo tudi spreminjanje te vrednosti preko programskega
vmesnika. Ker zˇarnice oddajajo precej toplote, smo implementirali zasˇcˇito,
ki jih je izklopila, ko je bila dolocˇena temperatura prekoracˇena. Privzeta
mejna vrednost je bila 50 ◦C, ker pa je prag odvisen od posamezne rastline,
smo omogocˇili spreminjanje te vrednosti preko programskega vmesnika. Po-
dobno kot vodni ventil smo tudi zˇarnice krmilili z relejem, ki smo ga povezali
med vir napetosti in led svetila (Slika 3.6).
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6 //nastavitev in inicializacija strukture
7 GPIO_InitTypeDef GPIO_LED;
8 GPIO_LED.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
9 GPIO_LED.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
10 GPIO_LED.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
11 GPIO_LED.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
12 GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_LED);
13
14 //Vedno zacnemo z obdobjem prizˇganih led luci





20 sprintf(buf2, "%d", svetlostMode);
20 Kristijan Sˇtuhec
21 if(temps[0] > zeljenaTemperatura) {
22 //prevelika temperatura, ugasamo led luci za najmanj 10 minut.
23 GPIO_WriteBit(GPIOD, GPIO_Pin_2, Bit_RESET);
24 svetlostMode = 0;
25 osvetljevanjeTimeOut = 600;
26 } else if (osvetljevanjeTimeOut > 0) {
27 //ce 10 minutni timeout sˇe ni koncan, ne storimo nic
28 }
29 else if(svetlostMode == 0 && svetlostDolzina >= (24-zeljenoOsv)) {
30 //prizgemo luc
31 svetlostMode = 1;
32 svetlostDolzina = 0;
33 GPIO_WriteBit(GPIOD, GPIO_Pin_2, Bit_SET);
34 } else if(svetlostMode == 1 && svetlostDolzina >= zeljenoOsv) {
35 //ugasnemo luc
36 svetlostMode = 0;
37 svetlostDolzina = 0;






44 //nastavitev in inicializacija strukture
45 NVIC_InitTypeDef nvicStructure;
46 nvicStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
47 nvicStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
48 nvicStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;






55 //nastavitev in inicializacija strukture
56 TIM_TimeBaseInitTypeDef timerInitStructure;
57 timerInitStructure.TIM_Prescaler = 8400-1;
58 timerInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
59 timerInitStructure.TIM_Period = 10000;
60 timerInitStructure.TIM_ClockDivision = 0;
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61 timerInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
62 TIM_TimeBaseInit(TIM4, &timerInitStructure);
63 TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);





69 if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET) {
70 TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);
71 //preverimo ali je 10 minutni timeout minil
72 if(osvetljevanjeTimeOut > 0) {
73 osvetljevanjeTimeOut--;
74 if(osvetljevanjeTimeOut == 0) svetlostMode = 1;




79 // preverimo ali je zˇe potekla 1 ura
80 if(stevec >= 3600) {
81 svetlostDolzina++;
82 stevec = 0;
83 }
84 }
3.5 Posˇiljanje podatkov na strezˇnik
Podatke o temperaturi, stanju ventila in stanju svetil smo posˇiljali na nasˇ
strezˇnik (Slika 3.7). Za to smo uporabili serijski vmesnik USART (opisan
v poglavju 2.1.2). Podatke smo posˇiljali kot posamezne znake (angl. char).
Prenos smo zacˇeli z nizom “STM32“, ki programskemu vmesniku pove, da gre
za legalen prenos in ne za napako. Nato smo zacˇeli s posˇiljanjem vrednosti,
ki smo jih locˇili s podpicˇjem, da jih je programski vmesnik lazˇe posamicˇ




30 //nastavitev in inicializacija strukture
31 USART_InitTypeDef USART_InitStruct;
32 USART_InitStruct.USART_BaudRate = 9600;
33 USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
34 USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
35 USART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No;
36 USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl
37 =USART_HardwareFlowControl_None;













51 char* header = "STM32";
52 char* dodatek = buf;
53 while(*header) {




58 while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE) == RESET);
59 USART_SendData(USART1, ';');
60 while(*dodatek) {




65 while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE) == RESET);
66 USART_SendData(USART1, ';');
67 while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE) == RESET);
68 USART_SendData(USART1,*buf1);
69 while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE) == RESET);

Diplomska naloga 25








Najprej smo se z ESP8266 povezali na Wi-Fi omrezˇje, uporabili ukaz
WiFi.begin(), kot parametra smo uporabili uporabniˇsko ime in geslo
omrezˇja. Strezˇnik smo pognali z ukazom server.begin(), z ukazom
server.on() smo dolocˇili funkcijo, ki bo skrbela za procesiranje vhodnih
zahtev. Cˇe hocˇemo strezˇnik prenasˇati med razlicˇnimi omrezˇji, moramo vedeti
IP naslov strezˇnika. Preprosta resˇitev je, da uporabimo staticˇni IP naslov.
Ker je obicˇajno mogocˇe, da je na omrezˇje prikljucˇenih vecˇ naprav, smo iz-
brali IP naslov 192.168.1.200 - visoka zadnja sˇtevilka zmanjˇsa mozˇnost, da
je v omrezˇju naprava s prav takim IP naslovom. Tukaj smo predpostavili,
da uporabnik sam nastavi IP naslove in s tem poskrbi, da je 192.168.1.200
dosegljiv na lokalnem omrezˇju.



















13 // obdelamo podatke





5.2 Prikaz parametrov nadzornega sistema v
programskem vmesniku
Preden smo podatke prikazali v programskem vmesniku, smo morali preve-
riti, ali gre za prave podatke ali pa je nekje na poti med nadzornim sistemom,
strezˇnikom in programskim vmesnikom priˇslo do napake. Najprej preverimo,
cˇe je prvi del niza enak ”STM32”. Nadalje preverimo, ali je temperatura v
obmocˇju, ki ga temperaturni senzor podpira ter cˇe je stanje ventila in stanje
zˇarnic bodisi 0 ali 1. Ko smo potrdili, da so podatki pravilni, smo jih pri-
kazali v programskem vmesniku. Uporabili smo jFreeChart, Java knjizˇnico,
ki nam je olajˇsala prikaz podatkov v grafih. Grafe smo izpisovali v realnem
cˇasu, in sicer enkrat na sekundo.
1 static TabChart tabChart = new TabChart();
2
3 public void trenutnaTemperatura(double t) {
4 tabChart.trenutnaTemperatura(t);
5 }
6 public void trenutnoStanjeVentila(int v) {
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Slika 5.2: Prikaz podatkov v vmesniku.
7 tabChart.trenutnoStanjeVentila(v);
8 }
9 public void zeljtrenutnoStanjeOsv(int o) {
10 tabChart.zeljtrenutnoStanjeOsv(o);
11 }
12 public static void main(String[] args) {
13 JFrame f=new JFrame();
14 f.setDefaultCloseOperation(f.EXIT_ON_CLOSE);
15 JTextField tf = new JTextField("30");
16 tf.setEditable(false);
17 tf.setBounds(150,270,100,20);
18 JButton b1=new JButton("-");
19 JButton b2=new JButton("+");
20 b1.setBounds(150,300,50, 20);
21 b2.setBounds(200,300,50, 20);
22 JTextField tf1 = new JTextField("8");
23 tf1.setEditable(false);
24 tf1.setBounds(400,270,100,20);
25 JButton b3=new JButton("-");




29 b1.addActionListener(new ActionListener() {
30 public void actionPerformed(ActionEvent event) {





36 b2.addActionListener(new ActionListener() {
37 public void actionPerformed(ActionEvent event) {





43 b3.addActionListener(new ActionListener() {
44 public void actionPerformed(ActionEvent event) {





50 b4.addActionListener(new ActionListener() {
51 public void actionPerformed(ActionEvent event) {























22 os = httpCon.getOutputStream();









V diplomskem delu smo razvili in implementirali avtonomen sistem za goje-
nje rastlin. Osredotocˇili smo se na osvetljevanje in zalivanje, ki sta za rast
rastlin najpomembnejˇsa. Poskrbeli smo za enakomerno zalivanje po celotni
povrsˇini brez uporabe vodne cˇrpalke. Z izbiro ustreznega vodnega ventila
smo poskrbeli za varnost v primeru izpada sistema iz elektricˇnega omrezˇja.
Omogocˇili smo prilagodljivo nastavitev trajanja osvetljevanja s svetili LED,
glede na potrebe rastline in glede na kolicˇino soncˇne svetlobe. Podatke smo
posˇiljali v programski vmesnik, kjer smo jih predstavili v grafu.
Nadzorni sistem bi bilo mogocˇe sˇe dodatno izboljˇsati. Da bi bil sistem
bolj energetsko ucˇinkovit, bi lahko namesto vodnega ventila uporabili pasiven
namakalni sistem. Pri osvetljevanju bi lahko dodali senzor za svetilnost, ki bi
svetila LED izklopil, kadar je dovolj soncˇne svetlobe. Vlazˇnost zraka je manj
pomembna kot vlazˇnost zemlje, vendar bi lahko dodali tudi senzor za vlazˇnost
zraka in zrak vlazˇili, kadar bi bila njegova vlazˇnost prenizka. Ker bi to
vplivalo tudi na temperaturo zraka in vlazˇnost zemlje, nam tega v cˇasovnem
okviru eksperimenta ni uspelo implementirati. V okviru diplomske naloge se
nismo ukvarjali s fizicˇno zasˇcˇito pred pozebo in tocˇo. Zasˇcˇito pred tocˇo se
dosezˇe tako, da se rastlinjak pokrije z ustreznim zasˇcˇitnim materialom, ki pa
vendarle prepusˇcˇa soncˇno svetlobo. Pred pozebo pa se rastline lahko zasˇcˇiti z
grelci, ki se vklopijo, kadar je temperatura pod dolocˇeno mejo. V diplomski
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nalogi smo predpostavljali, da imamo na voljo neomejeno kolicˇino vode. V
praksi to ni vedno res, vendar se ta problem enostavno resˇi z zbiralniki vode,
ki v dezˇevnih obdobjih kopicˇijo vodo za cˇas, ko je susˇa.
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